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Автоматический контроль современных систем водоснабжения полагается на точные интерактивные данные, собранные множеством инструментов (расходомеры, преобразователи, чувствительные элементы и т.п.).

При этом развитие инфокоммуникационных технологий позволяет перевести большинство объектов жилищно-коммунального хозяйства на автоматический режим работы с возможностью дистанционного мониторинга системы водоснабжения с единых диспетчерских пунктов, что приведет к снижению затрат на эксплуатацию водопроводных сетей, позволит сократить численность персонала, улучшить качество обслуживания потребителей [1,2,3,4,5].

Метрологические характеристики АСК достаточно высоки [1,2,3], однако имеются и недостатки: применение ненадежных радио и проводных систем связи, наличие источника питания, работающего от общей сети энергоснабжения, отсутствие унификации протоколов связи, работа программы верхнего уровня с несколькими драйверами и т.п.

В статье рассмотрена информационная система мониторинга технологических параметров водопровода, позволяющая проводить оценку надёжности водопроводных сетей и оптимизацию планов ремонта. 
Рассматриваемая задача решается путём сбора и обобщения информации о состоянии водопроводных сетей на территории города для принятия решения управляющим персоналом компании. Информационная система мониторинга технологических параметров водопровода входит в автоматизированную информационную систему учёта объектов городского хозяйства, которая дает возможность руководителям городского муниципалитета самостоятельно получать информацию о состоянии городских водопроводных сетей [6,7,8,9,10].

Информация о состоянии технологического объекта, для удобства работы, заносится в таблицы базы данных MySQL: состояние узла населенного пункта; код узла; дата проверки узла; дата последнего ремонта; время последнего считывания параметров узла и т.п.

[image: image1.png]HCHTP MOHUTOPHHIA TEXHOJIOTUYECKUX ITapaMEeTPOB
BOIOIIPOBOIHBIX U TEILTOBBIX ceTeit

‘Bat somm na caifr, kax milya

HaceIeHHbIe TYHKTH
3oma
Topox Koxsarncrpanu | Jaramsoza | 0%
laxzer
MB-01-1589 17.01.98 laxnmeiarit BK
Cocromme
Vers-Tosenx.
ME-01-1574 020999 || Vers-Toneusarii BK
Cocromme
Beans Kamemal BenoxanuTseHCKIiT
MB-06-1451 08.02.01
Cocromme yaactox
Boporen
MB-07-1937 230702 | Boponexaarit BYK
Cocromme
Boarozorck
MB-09-1578 020999 | Bomroosciarit yaactox
Cocromme
Cemmapaxope
MB-01-1689 13.0502 | Cemmmapaxopsarii BK
Cocromme
Kpacuwii Cyma
MP-01-1800 06.11.03 | Kpacsocymmciarii VK
Cocromsme





Рис. 1. Раздел «Населенные пункты»

Зарегистрированные пользователи могут просматривать информацию о состоянии технологического объекта. На рис. 1 приведена страница для зарегистрированных пользователей, в которой дана информация о населенных пунктах, контролируемых информационной системой мониторинга. 

Подраздел «Улицы населенного пункта» (рис. 2.) содержит таблицу, в которой приведены улицы населенного пункта, и вложенный подраздел «Узлы населенного пункта». Данный раздел имеет вложенный дополнительный подраздел «Улицы населенного пункта».
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Рис. 2. Подраздел «Улицы населенных пунктов»
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Рис. 3. Подраздел «Узлы населенного пункта»

Подраздел «Узлы населенного пункта» (рис. 3.) содержит таблицу, в которой приведены узлы, располагающиеся на выбранной улице населенного пункта, и ссылка «состояние» на вложенные подразделы «Параметры узла» и «Карта». В подразделе «Параметры узла» можно выбрать технологические параметры и провести оценку изменений параметров за заданный период времени (рис. 4.).
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Рис. 4. Параметры выбранного узла
Таким образом, рассмотренная информационная система позволяет производить съем показаний с заданных узлов в автоматическом режиме и передавать показания в расчетные системы, а также производить удаленный мониторинг состояния приборов учета. В системе предусмотрена архивация полученных данных. На основании полученных данных появляется возможность производить аналитическую работу различного рода. Также исчезает вероятность внесения недостоверных данных о показаниях приборов учета. В системе можно объединять отдельные объекты в единую сеть, при этом она легко наращивается и масштабируется.
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